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Руководителю
МУП « Водоканал+»

На заявление от 12.05.2023г.
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе» 
направляет Вам заключение № /^G\06 от ___ 2023г.; по результатам лабораторных

исследований на объекте: Артезианская скважина б/н МУП « Водоканал+» по адресу: 
Республика Мордовия,Чамзинский район, с. Киржеманы.

Приложение: Протоколы испытаний : № 13-13-.4/03887-23 от 22.05.23г., № 13-13-.4/03887-23 В
от 19.05.23г.

Главный врач ФФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в РМ 
в Чамзинском районе»:

13.rospotrebnadzor.ru
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ» 

(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул.
Республиканская, д,18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний

№ ЖЖ от Ж^ЖЗг.

Наименование объекта: МУП Чамзинского муниципального района « Водоканал +».

Адрес объекта юридический: Республика Мордовия,Чамзинский район, р.п. Чамзинка, 
ул. Республиканская,д. 16.

Адрес объекта фактический: Республика Мордовия,Чамзинский район, с. Киржеманы.

Заказчик: МУП « Водоканал +».
Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Заявление МУП « Водок’анал +» от 12.05.2023г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
Установить соответствие(несоответствие) объектов требованиям : СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»;
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом по общей гигиене Логиновой С.Н. сертификат специалиста № 01523103684760 от 
29.03.19г.( срок действия до 29.03.24г.)

Рассмотренные (представленные) документы:
1. Заявление от 12.05.2023г.

2. Протоколы испытаний: № 13-13-.4/03887-23 от 22.05.23г., № 13-13-.4/03887-23 В от 
19.05.23г.
3. Протокол(акт) отбора проб от 18.05.23г ;

Заключение составлено в 2 -х экземплярах.
Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись^Ьпедиалиста (ов)
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Информация по отбору проб: Пробы отобраны помощником врача по гигиене труда 
Петрухиной Л.А., сертификат специалиста по специальности «Гигиена и санитария» № 
037718075608 от 09.06.2018 г, действителен до 09.06.2023 , в присутствии представителя 
организации инженера по ОТ Лиясова О.Н.
Информация по ИЛЦ: ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Мордовия в Чамзинском районе» (аттестат аккредитации № RA.RU.21HE25).
В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных 

(инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты 
экспертизы):

Протоколы испытаний № 13-13-.4/03887-23 от 22,05.2023 ,№ 13-13-.4/03887-23В от 19.04,2023, 
Проба воды из источника питьевого водоснабжения отобранной из павильона артезианской 
скважины № б/н , по микробиологическим показателям: общее микробное число составило 0 
КОЕ/мл при величине допустимого уровня- « не более 50 КОЕ/смЗ»,общие (обобщенные) 
колиформные бактерии, колифаги- не обнаружены в 100мл, при величине допустимого уровня « не 
допускается в 100 см3, E.coli- не обнаружено, при величине допустимого уровня- отсутствие » ( 
величины мл и см3 считать равнозначными) - соответствует требованиям табл. 3.5 раздела III 
СанПиН 2.1.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»- по микробиологическим показателям 
безопасности;
По санитарно химическим показателям: по химическим показателям- железо , нитраты, нитриты, 
сульфат- ион - соответствуют требованиям таб. 3.13 раздела III СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»- по микробиологическим показателям безопасности;
По обобщенным показателям: жесткость ( превышение в 1,17 раза),сухому остатку( превышение в 
1,48 раза); по химическим показателям: фториды( превышение в 1,43 раза), хлориды( превышение 
в 1,14 раза) -не соответствуют требованиям таб. 3.3, таб. 3.13 раздела III СанПиН 2.1.3685- 
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»- по микробиологическим показателям безопасности;
Ненормируемые показатели составили: кальций- 76,95+8,46 мг/дмЗ; щелочность- 3,75+0,45 
ммоль/дмЗ.

Специалист:
Врач по общей гигиене

Дата проведения экспертизы:

Заключение составлено в 2 -х экземплярах.
Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе. 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Мордовия»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Мордовия в Чамзинском районе»

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе") 
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"
Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: +8 (8342) 24-85-28 

e-mail: cgie@moris.ru 
Реквизиты: ОКПО 01956893 ОГРН 1051326002727 ИНН/КПП 1326193021/132601001

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, Мордовия Респ, Чамзинский р-н, Комсомольский рп, 
Республиканская ул, дом 18; 431860, Мордовия Респ, Ардатовский р-н, Ардатов г, К.Маркса ул, дом 87

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25
Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 21.05.2018

Л

Т.ПЫТАГЕрьнь/й\г

УТВЕРЖДАЮ
Биолог, руководитель ИЛЦ

_Е.Г. Акимова
22.05.2023
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13-13-.4/03887-23 от 22.05.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "ВОДОКАНАЛ+" (ИНН 1322001360 ОГРН 1181326002934)

2. Юридический адрес: 431700, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП ЧАМЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ Д. 16 
Фактический адрес: Респ Мордовия, р-н Чамзинский, рп Комсомольский, мкр 2-й

3. Наименование образца испытаний: Вода из источника питьевого водоснабжения (артскважина)------------------------------------------------ 5-----------------------------------------------------———-
4. Место отбора: МУП Чамзинского муниципального района "Водоканал+", Павильон артскважины б/н ,
с. Киржеманы, Мордовия Респ, р-н Чамзинский

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 18.05.2023 14:00 - 14:05

Ф.И.О., должность: Петрухина Л.А., помощник врача по гигиене труда Санитарно-эпидемиологический отдел, 
филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.05.2023 14:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для 
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №13-20-18/280-2023 от 
12 мая 2023 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1 -7), за исключением 
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1.23.1223.Д, 2.23.1223.Д. 13-13-.4/03887-1.2-23

Протокол испытаний № 13-13-.4/03887-23 от 22.05.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

mailto:cgie@moris.ru


9. Оборудование:

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
1 Весы лабораторные, Весы электронные AS 220/Х 464827/15
2 Колориметры фотоэлектрические, КФК-2 8612145
3 Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ UEC1104014
4 Сухожаровой шкаф, 2В-151 3994
5 Термостат суховоздушный лабораторный, ТСвЛ-160 135

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№ 
п/п Определяемые показатели Единицы 

измерения

Результаты 
испытаний 

±погрешность/ 
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Санитарно-химическая лаборатория 
Регистрационный номер пробы в журнале 113 

Образец поступил 18.05.2023 09:07 
Место осуществления деятельности: 431722, Мордовия Респ, Чамзинский р-н, Комсомольский рп, Республиканская 

ул, дом 18 
тел: 8(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru 

дата начала испытаний 18.05.2023 09:07, дата выдачи результата 22.05.2023 09:22

1 Аммиак и ионы аммония 
(суммарно)

з 
мг/дм 1,300±0,260 Не более 2 ГОСТ 33045-2014 п. 5 

(метод А)

2 Железо мг/дм 0,28±0,07 Не более 0,3
ПНДФ 14.1:2:4.50-96
(Издание 2011 года) 

(издание 2011 г.)

3 Жесткость °Ж 8,20±1,23 Не более 7 (мг-экв/дм"*) ГОСТ 31954-2012 метод 
А

4 Кальций з 
мг/дм 76,95±8,46 Не нормируется

ПНДФ 14.1:2:3.95-97 
(Издание 2016 года)

5 Нитраты мг/дм"* Менее 0,1 Не более 45
ГОСТ 33045-2014 п. 9 

(метод Д)

6 Нитриты з 
мг/дм 0,021 ±0,011 Не более 3

ГОСТ 33045-2014 п. 6 
(метод Б)

7 Сухой остаток мг/дм"* 1477,20± 147,72 Не более 1000 ГОСТ 18164-72

8 Сульфат-ион мг/дм 378,87±37,89 Не более 500 ГОСТ 31940-2012 метод 2

9 Фториды
з 

мг/дм 2,15±0,32 Не более 1,5 ГОСТ 4386-89 Вариант А

10 Хлориды 3 
мг/дм 400,49±60,07 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.2

11 Щелочность ммоль/дм"* 3,75±0,45 Не нормируется ГОСТ 31957-2012 (Метод
А.2)

Исследование проводил(и): Захарова Марина Евгеньевна, Врач лаборант
Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы в журнале 171 
Образец поступил 18.05.2023 14:30

Место осуществления деятельности: 431722, Мордовия Респ, Чамзинский р-н, Комсомольский рп, Республиканская 
ул, дом 18

тел: 8(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru
дата начала испытаний 18.05.2023 14:35, дата выдачи результата 19.05.2023 16:48

1 Колифаги БОЕ/100 мл Не обнаружено
Отсутствие (БОЕ/100 

см"*)
МУ 2.1.5.800-99 
приложение 8

2 Общее микробное число КОЕ/мл 0 Не более 50 (КОЕ/см"*) МУК 4.2.1018-01

3 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии КОЕ/100 мл не обнаружено Отсутствие (КОЕ/ЮОсм"*) МУК 4.2.1018-01

Исследование проводил(и): Пьянзина Ольга Владимировна, Биолог

О.А. Леванова, помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 13-13-.4/03887-23 от 22.05.2023
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Мордовия»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Мордовия в Чамзинском районе»

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе") 
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"
Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1 А, тел.: +8 (8342) 24-85-28 

e-mail: cgie@moris.ru
Реквизиты: ОКПО 01956893 ОГРН 1051326002727 ИНН/КПП 1326193021/132601001 

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, Мордовия Респ, Чамзинский р-н, Комсомольский рп, 
Республиканская ул, дом 18; 431860, Мордовия Респ, Ардатовский р-н, Ардатов г, К.Маркса ул, дом 87

ЦЕНТР

е’а»ф| . с

УТВЕРЖДАЮ
Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова
19.05.2023
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13-13-.4/03887-23.В от 19.05.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "ВОДОКАНАЛ+" (ИНН 1322001360 ОГРН 1181326002934)______________________________________

2. Юридический адрес: 431700, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП ЧАМЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ Д. 16 
Фактический адрес: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Киржеманы

3. Наименование образца испытаний: Вода из источника питьевого водоснабжения (артскважина)

4. Место отбора: МУП Чамзинского муниципального района "Водоканал+", Павильон артскважины б/н ,
с. Киржеманы, Мордовия Респ, р-н Чамзинский

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 18.05.2023 14:00 - 14:05
Ф.И.О., должность: Петрухина Л.А., помощник врача по гигиене труда Санитарно-эпидемиологический отдел, 
филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе";
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.05.2023 14:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для 
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №13-20-18/280-2023 от 
12 мая 2023 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением 
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2.23.1223.Д, 13-13-.4/03887-1.2-23

Протокол испытаний № 13-13-.4/03887-23.В от 22.05.2023
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9. Оборудование:

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
1 Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М 7864
2 Термостат электрический суховоздушный, ТСО- 

1/80СПУ
012000251

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ 
п/п Определяемые показатели Единицы 

измерения

Результаты 
испытаний 

±погрешность/ 
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Бактериологическая лаборатория 
Регистрационный номер пробы в журнале 171 

Образец поступил 18.05.2023 14:30
Место осуществления деятельности: 431722, Мордовия Респ, Чамзинский р-н, Комсомольский рп, Республиканская 

ул, дом 18
тел: 8(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

дата начала испытаний 18.05.2023 14:35, дата выдачи результата 19.05.2023 16:48
1 E.coli КОЕ/100см3 не обнаружено ГОСТ 34786-2021 п.9.1

Исследование проводил(и): Пьянзина Ольга Владимировна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

О.А. Леванова, помощник врача по коммунальной гигиене
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